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OPERATION DSP OVENS 
The article examines the impact of the work of furnaces DCP on quality of electricity supply. Identify potential 
problems at work furnaces on the supply network. Proposed solutions to the problem of influence of DCP furnaces 
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Введение 
Металлургические предприятия являются крупными потребителями электроэнергии. 
Рост потребления электроэнергии определяется увеличением производства электростали за 
счет применения современных энергетических установок, наиболее мощными из которых 
являются дуговые сталеплавильные печи (ДСП). Увеличение доли производства стали в 
ДСП определяется рядом причин, в том числе тем, что ДСП могут выплавлять любые марки 
стали, включая высококачественные, специальные, а процесс ведения плавки поддается 
высокой степени автоматизации. 
ДСП является электроприемником с резкопеременным характером нагрузки, 
оказывающей специфическое влияние на качество электрической энергии (ЭЭ) в питающей 
сети. 
Основная часть 
Дуговая печь представляет собой футерованный кожух, закрытый сводом, сквозь 
отверстие в своде внутрь опущены электроды, которые зажаты в электрододержателях, 
которые соединены с направляющими. Плавление шихты и обработка металла ведется за 
счет тепла электрических дуг, горящих между шихтой и электродами. 
Рис.1. Общий вид ДСП емкостью 6 т
Рис. 2  Схема ДСП6  
1, 6 – выключатели; 
 2 – высоковольтные шины; 
 3 – разъединитель; 
4 – высоковольтная сеть; 
 5 – реактор; 
 7 – печной трансформатор; 
8 – короткая сеть; 
 9 – электроды;  
10 – электродуговая печь
Рис. 3 Схема питания ДСП
33№ 11 (142)   2015 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
энергетика
Рис.1. Общий вид ДСП емкостью 6 т 
Рис. 2  Схема ДСП6  
1, 6 – выключатели; 
 2 – высоковольтные шины; 
 3 – разъединитель; 
4 – высоковольтная сеть; 
 5 – реактор; 
 7 – печной трансформатор; 
8 – короткая сеть; 
 9 – электроды;  
10 – электродуговая печь 
Рис. 3 Схема питания  ДСП 
34 № 11 (142)  2015 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
энергетика
Технологический процесс плавки металла в дуговой печи происходит следующим 
образом. Обработка загруженной в дуговую печь твердой шихты начинается со стадии 
расплавления, на этой стадии в печи зажигается дуга и начинается расплавление шихты под 
электроды. По мере расплавления шихты электрод спускается вниз, образуя колодцы для 
ускорения. Особенностью стадии расплавления является неспокойное горение электрической 
дуги. Низкая устойчивость дуги объясняется низкой температурой в печи.  
Переход дуги с одной шихты на другие, а также многочисленное обрывание дуги 
эксплуатационными короткими замыканиями, которые вызываются обвалами и 
перемещениями проводящих кусков шихты. Другие стадии обработки металла находятся в 
жидком состоянии и характеризуются спокойным горением дуг. Однако требуется широкий 
диапазон оперативного регулирование и высокая точность поддержания мощности, 
вводимой в печь. Регулирование мощности обеспечивает требуемый ход металлургической 
реакции.  
Технологический процесс металлургического производства определяет характер 
потребления электроэнергии ДСП, который имеет ряд особенностей: 
1.Нагрузка ДСП является циклической неравномерной, графики нагрузки имеют
вероятностный характер. 
2.ДСП являются крупными потребителями реактивной мощности, что вызвано
значительным реактивным сопротивлением электрической цепи печи. 
3.ДСП имеют ярко выраженный резкопеременный характер нагрузки, оказывающей
специфическое влияние на качество электрической энергии в питающей сети. 
4.Нагрузка ДСП характеризуется несимметричным распределением токов и
мощностей по фазам. 
5.Режим дуговой печи характеризуется несиносоидальностью токов и напряжений,
которая вызвана нелинейностью электрической дуги как приемника электроэнергии.  
6.Характерной особенностью режима ДСП является появление при определенных
условиях высокочастотных колебаний, частота которых лежит в широком диапазоне частот –
от сотен герц до десятков килогерц, а амплитуда доходит до (0,4-0,5) UЛ.  
Некоторые из указанных особенностей потребления электроэнергии ДСП негативно 
влияют на питающую сеть ДСП и основной задачей эксплутационного персонала, является 
максимально уменьшить эти влияния.  
Влияние резкопеременного характера нагрузки ДСП на качество ЭЭ в питающей 
сети 
Для анализа влияния печи ДСП на работу электрооборудования на шинах 6 кВ 
подстанции питающей ДСП-25 в [3] произведены измерения следующих показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ): 
– кратковременная доза фликера Pst ;
– коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения U k ;
– коэффициенты отдельных гармонических составляющих U (n) k при n =1-11 и 13;
– коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности U k2 .
При сравнении полученных значений ПКЭ с ГОСТ 13109-97 Таблица 1 за допустимые 
границы выходят следующие ПКЭ: 
1. Кратковременная доза фликера Pst находится в диапазоне 0…23 при допустимом
значении 1,38; 
2. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения U k составил 7,4%
при допустимом значении 5 %; 
Превышены допустимые значения коэффициентов отдельных гармонических 
составляющих U (n) k – для уровней 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10 гармоник.  
Поскольку процессы, происходящие в ДСП, носят случайный характер, то 
использовали вероятностно-статистическую обработку данных, которая включает в себя 
анализ суточных графиков изменений ПКЭ, построение гистограмм с целью выявления 
соответствующих законов распределения и расчета их показателей – числовых
характеристик: математического ожидания M x и среднеквадратического отклонения. 
В [3] построен суточный график изменения коэффициента искажения
синусоидальности кривой напряжения , % U k (Рис. 4). Превышение нормально допустимого
значения 5% имеет место около 25 мин в начале каждого цикла работы печи. 
Таблица 1 
Из суточных графиков ПКЭ следует наличие 3-х циклов работы печи ДСП. 
Длительность одного цикла работы печи около 4,5 часов. В [3] построен график изменения
коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения , % U (n) k соответствующий
циклу работы ДСП (рис. 5). 
Из графиков изменений коэффициентов гармонических составляющих напряжения
U(n)k видно, что по форме они идентичны графику коэффициента искажения
синусоидальности кривой напряжения U k. 
Рис. 4. Суточный график изменения коэффициента искажения синусоидальности U k
напряжения АВ
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 Рис. 5. График изменения коэффициента искажения синусоидальности Uk напряжения 
АВ за цикл работы ДСП 
Применение конденсаторов 
Поскольку ДСП является источником высших гармоник, то для обеспечения условий 
электромагнитной совместимости с сетью предусмотрена установка компенсирующих 
устройств [4].  
С учетом высших гармоник конденсаторы для компенсации реактивной мощности 
включают в составе фильтров. Состав фильтров колеблется от 3 до 6. Включение 
конденсаторов в составе фильтров не уменьшает размах отклонений и колебаний 
напряжения, но переводит их в положительную область.  
Мощность конденсаторов выбирается из условия, чтобы при неработающей печи 
напряжение на высокой стороне печного трансформатора не превышало 1,05·Uном. 
Это решение успешно реализовано на сталелитейном заводе, где работает десятитонная 
печь с трансформатором 10 МВА. Благодаря установке фильтров мощностью 6,3 МВАр 
достигнуто повышение напряжения в режиме работы печи под током на 3,4 % (с 9,98 до 
10,32 кВ) и увеличение мощности, вводимой в печь на 6 % (с 6,48 МВт до 6,87 МВт). 
Среднее значение напряжения с учетом простоев возросло с 10,14 кВ до 10,42 кВ (рис. 6) [4].  
 
 Рис. 6. Графики изменения действующего значения линейного напряжения при работе 
 ДСП-10 без ФКЦ (а), при использовании ФКЦ 6,3 МВАр (б) [4] 
 
  
Выводы 
1.При использовании конденсаторов в составе фильтров дает положительное влияние 
на увеличение напряжения и мощности малых ДСП.  
2. С целью снижения колебания напряжения в короткую сеть, между сетевым и печным 
трансформаторами, питающими ДСП следует включить конденсаторную батарею, входящую 
основной составной частью в устройство продольной компенсации. Таким образом, 
сопротивление линии уменьшится и снизится потеря напряжения в ней. 
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АЭС НЕ ГОТОВЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ КИБЕРАТАКАМ – ЭКСПЕРТЫ  
 
Британский Королевский институт международных отношений Чатем-Хаус 
опубликовал прогноз, согласно которому атомные электростанции по всему миру могут 
стать легкой мишенью для хакеров. 
Согласно аналитикам, инфраструктура этих объектов не подготовлена для того, чтобы 
защитить себя от киберугрозы. 
По данным Чатем-Хауса, хакеры, в том числе, находящиеся на службе у разных стран, 
активизируются и совершенствуют свои атаки, в то время как киберзащита АЭС не 
поспевает за ними. 
Аналитики обеспокоены снижением расходов на антивирусную защиту в сфере 
атомной энергетики. 
Как утверждают в Чатем-Хаусе, на АЭС предпочитают пользоваться стандартными 
недорогими антивирусами и экономить на обучении персонала кибербезопасности. 
Информация на эту тему – Интерфакс-Украина, 05.10.2015 «Сотрудники АЭС разных 
стран игнорируют риски киберугроз – FT». Tech Today, 06.10 2015 р. «Хакери націлилися на 
мирний атом». 
УНИАН, 06.10.2015 
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